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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ 
ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ НА ОБЪЕКТАХ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 
 
В работе представлены результаты исследования температурно-
влажностного режима цилиндрической железобетонной сборной дымовой 
трубы котельной при различных схемах утилизации теплоты уходящих газов. 
Рассматривались виды утилизации теплоты продуктов сгорания путем 
использования рекуперативных, смесительных, комбинированных аппаратов, 
работающих при различных приемах использования теплоты, содержащейся в 
уходящих газах, для выявления наиболее эффективного метода глубокой 
утилизации тепла. В разработанной математической модели была проведена 
серия поэтапных расчетов аналитическим методом, которая позволила 
сравнить влияние разных установок глубокой утилизации теплоты дымовых 
газов на повышение энергоэффективности теплогенерирующих установок при 
сохранении сухого температурно-влажностного режима в толще стенки 
железобетонной дымовой трубы.  
Ключевые слова: утилизация теплоты; дымовая труба; 
конденсатообразование; пароперенос; диффузия; осушение. 
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There are results of research of temperature-humidity conditions of cylindrical 
reinforced-concrete smoke-stack of boiler house with a glance to different existing  
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systems of deep utilization of heat of stack gases. It was looked into types of 
utilization of heat of combustion gases using of recuperative, mixing, combined 
devices, working in the setting of different ways of heat usage, which contains in 
stack gases, for finding more effective method of deep heat utilization. Set of adaptive 
computations was carried out by analytical approach in developed mathematical 
model, which allowed to compare influence of different installations of deep heat 
utilization of flue gases on escalation of energy efficiency of heat producing devices 
at the time of maintenance of dry temperature-humidity conditions inside smoke-stack 
walls.  
Keywords: heat utilization; smoke-stack; condensation forming; steam transfer; 
diffusion; drainage. 
 
Утилизация тепла уходящих газов является одним из основных 
способов повышения эффективности энергетических котлов ТЭС. 
Снижение потерь с уходящими газами и, соответственно, повышение 
коэффициента использования топлива может быть достигнуто за счет 
глубокой утилизации теплоты продуктов сгорания. Глубокая 
утилизация тепла подразумевает снижение температуры дымовых 
газов ниже точки росы водяных паров с их последующей 
конденсацией. При этом утилизируется значительная часть скрытой 
теплоты конденсации, а конденсат после дополнительной обработки 
может быть использован для восполнения потерь воды в 
энергетическом цикле или теплосети.  
Задачей работы является определение минимальных температур 
продуктов сгорания на входе в дымовую трубу, при которых 
реализуется сухой температурно-влажностный режим, в зависимости 
от выбранного способа глубокой утилизации тепла продуктов 
сгорания. Нахождение оптимальной системы глубокой утилизации 
теплоты в котельной, которая приведет к сохранению надежности 
систем дымоудаления, увеличению коэффициента использования 
заданного топлива и относительной мощности котельной. 
Исследование проводилось для цилиндрической железобетонной 
дымовой трубы высотой 30 мh   и внутренним диаметром 
ВН 1,2 мD   по типовому проекту [2]. Параметры наружного воздуха 
приняты по [3] для г. Ижевска. В расчете температура наружного 
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воздуха принята равной средней температуре наиболее холодного 
месяца 0Н 13,4t C  . Скорость продуктов сгорания w  на входе в 
дымовую трубу приняла значение 7 м/с. Используемым топливом 
являлся природный газ.  Рассматриваемыми системами глубокой 
утилизации теплоты дымовых газов являлись установка Беспалова 
[4], система Эфимова-Гончаренко [5], а также установка компании 
«RIGAS SILTUMS» [6], в которых используется эффективный метод 
поочередного охлаждения и осушения уходящих газов перед подачей 
в дымовую трубу [7, 8]. 
На основе полученных в разработанной математической модели 
результатов видно (таблица), что экономически обоснованное 
повышение энергоэффективности режимов работы котельной будет 
реализовано с использованием систем глубокой утилизации теплоты  
 
Расчетные параметры дымовых газов 
Параметры уходящих газов 
Установка 
Беспалова 
(
0K = 0,9) 
Установка 
Эфимова-
Гончаренко 
(
0K = 0,85) 
Установка 
«RIGAS 
SILTUMS» 
(
0K = 0,8) 
Начальное влагосод-жание  
дымовых газов, кг/кг с. г. 
0,192 0,192 0,192 
Конечное влагосод-жание  
дымовых газов, кг/кг с. г. 
0,019 0,027 0,037 
Температура на входе в  
установку, ℃ 
167 167 167 
Температура на выходе из 
установки  и на входе в 
дымовую трубу, ℃ 
 40 52 65 
Ориентировочное 
увеличение мощности 
котельной  (в долях) 
0,13 0,09 0,07 
Экономия в год: 
- тепла, Гкал 
- газа, млн м3  
- средств, млн руб. 
 
12240,4 
1,397 
7,404 
 
8470,9 
0,888 
4,702 
 
6591,1 
0,691 
3,657 
 
продуктов сгорания при полученных значениях минимальных 
температур на входе в дымовую трубу, при которых реализуется 
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сухой температурно-влажностный режим в стенке, на которые 
непосредственно влияет рассматриваемый метод глубокой 
утилизации теплоты продуктов сгорания. 
Проведенный расчет показал, что глубокая утилизация теплоты 
уходящих газов необходима для повышения коэффициента полезного 
использования топлива и энергоэффективности теплогенерирующих 
установок, т. к. при утилизации значительная часть скрытой теплоты 
конденсации дымовых газов идёт на подогрев воздуха или воды, в 
зависимости от выбранной системы, для собственных и 
отопительных нужд, а конденсат после дополнительной обработки 
может быть использован для восполнения потерь воды в 
энергетическом цикле или теплосети. 
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